Svar til Harald Aa

- Svar til Harald Aakerholt i
Bergen og hans innlegg i Grannar Ope
forum 29.09.2022, om Forum for sje- og
jordkabel teknologi (FSJT).

Nar sannsynligvis en bra kompetent per-
son som pensjonist Aakerholt, som nok
har en lang historie innad i BKK innen
heyspentlinje bygging skriver om oss, og
med flere feil og mangelfull informasjon og
holdning, og at vi driver med desinforma-
sjon, s4 mé jo vi i FSJT svare pi dette. Vi
legger merke til at Aakerholt ikke har skre-
vet et eneste negativt ord om heyspentlinjer
og det negative forhold disse har pd land-
bruk, urert natur, fauna, fugle- og dyreliv,
hverken under bygging eller framtidig drift
av disse.

Vikan sikkert anta ha Aakerholt var ans-
atti BKK i Hardangersaken ca. 2010-2012
hvor BKK var den eneste av ca. 20 kommu-
ner, foreninger og institusjoner i Hardanger
som var 100% for hoyspentlinjer i stedet
for sjgkabler gjennom vakre Hardanger. Na
mi til og med deler av linjen flyttes p.g.a.
nedising av linjen. De fleste av de andre
20 protesterte mot heyspentlinjer og ville
ha sjekabel i stedet, men ble ignorert av
Regjeringen. AP og SP var i regjeringen
da ogsa. Statnett mente da at sjekabel los-
ning ikke var mulig, men de feilinformerte.

Nar Aakerholt skriver «De legger det ut
som om kabling pé heyere spenningsniv
er like enkelt som kabling av 22 kV lednin-
ger i distribusjonsnettet.», si er jo dette helt
feil og en pastand Aakerholt har skapt selv.
ViiFSJT har aldri skrevet eller sagt dette.

FSJT har hatt kontakt med Nexans, vi
har fatt god informasjon om deres hogtek-
nologiske og framtidsretta kabelprodukter.
Nexans leverer for framtida, og er opptatt
av beerekraft.

Aakerholt skriv at han har kjennskap til
de store kabelprosjektene i Bergensomradet
og at «dette er kabler som er innskutte i fle-
re luftledningene og er ni flaskehalser pa
alle disse overferingene.» (Til info.: inn-
skutte kabler er jord-og/eller sjpkabel inne
iluftlinjetraser.)

Dette er problemer som Statnett ogsi
har nevnt, men samtidig har Statnett
bekreftet at det er fullt teknisk mulig med
sjo- og jordkabel pi store deler av Blifalli
- Gismaryik traseen.

Nar man ser kartet med Statnett's utbyg-
gingsplanar for 420Kv luftspenn, det er
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snakk om 40% med nye luftspenn rundt
om i Norge fram mot 2030-2050. D3 ber
béde Aakerholt og andre bli bekymret for
skadene dette vil pafere bide natur, fau-
na, fugle- og dyreliv, for ikke 4 glemme
betydningen den urerte naturen har for
oss mennesker.

Her blir Norge nedt til i folge etter
Danmark og Sverge, 4 ta i bruk inn-
skutte sjo- og/eller jordkabler i 420Kv
strgmnettet.

Legging av sje- og jordkabler skaper
mange norske arbeidsplasser hos entre-
prengrer og maritime nering, i forhold
til bygging av heyspentlinjer. Statnett har
statistikk pé personulykker og dedsulyk-
ker ved bygging av heyspentlinjer. Hva vil
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Aakerholt pistir at jord/sjekabel forer
mindre straum enn luftledning. Enkelt
forklart treng ein fleire sett kablar for &
overfore lik kapasitet som i luftspenn.
Dette forer til hogare byggekostnad. Den
store og viktige forskjellen er at nettapet
pa sjo- og jordkabeloverferinga er mykje
mindre enn i luftspenn. Dette gjer at sje-
og jordkabel lennar seg over tid. Spesielt
no med hege straumprisar og mangel pi
straum. Refererer til Oslo Economics/
Stremnettutvalget: « Jord — og sjekabel
bidrar til mindre tap i nettet sammenlignet
med luftledning. Det er ved hey overfe-
ringskapasitet at forskjellen i elektriske tap

_blir merkbare. Dette taler isolert til fordel
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for kabler».

Aakerhold gir inntrykk av at kabler har
kort levetid. Aakerholds opplysninger om
at «en kablenes levetid er sveert begrenset»
- er en sveert ufullstendig informasjon.

Dersom Aakerhold vil si noe om en kabe-
lens levetid si er det forst greit 4 f3 vite om
det er fra girsdagens erfaringstall han
legger fram eller om det er fabrikantens
morgendagens design-alder som er levert/
garantert fra produsent.

Fra Oslo Economics/Stremnettutvlaget
rapport er felgende erfaringstall for ledning
og kabel:Levetid (eldre teknologi) for 420
kV. Sjo & jord 40 -50 ar og Luftledning
60 - 100 ar.

Det er ogsa 4 merke seg at dette er erfa=
ringstall bygget pi tidligere/eldre tekno-
logi - her med referanser bla. fra NVE fra
2004. NVE skriver bl.a. «S4 lenge en kabel
tir ligge i ro, og den ikke har spesielle kon-
struksjons- eller material svakheter, pavir-
kes den lite av alder».

Med dagens hege straumprisar, er eit
anna viktig moment at ein ved bruk av
sjo- og jordkabel sparar energitap. Det er
pavist mindre energitap i sjo- og jordkabel
enn i luftspenn.

Akerholt skriver om lang og kompleks
reparasjonstid pd kabler. FS]T vet at flere
nettselskaper arbeider nd sammen i en
beredskapsordning for bade jord- og sje-
kabler i distribusjons- og regional nettet

(REN a/s).

Gjennom denne ordningen er det bygget
opp beredskapslager av reserve materiell og
avtaler med fartey og personell til retting
av feil pa sjokabelanlegg. Responstiden for
utbedring/reparasjon er her redusert med
80% (2018).

Ja, vii FSJT ensker 4 pavirke nye 420kV
kraftledningsprosjekt. Vi gjor ikke det med
forslag om 4 endre trase pa linjene, men
erstatte dem med sjo- og jordkabel losning.
Her har jo Aakerholt misforstitt oss. Han
burde lese mer av konsesjonssgknaden til
Statnetts 420kV linje Blafalli — Gismarvik.
Her planlegger Statnett utrolig mange
anleggsveier, anleggs- og helikoptersplas-
ser for 4 gjore denne jobben. Disse plan-
legger de stort sett i landbruksomrider og
i urert natur og i fjellet. Disse vil utgjore
varige skader pa naturen.

Vi vil ogsé informere om de store pro-
testene pa nye 420kV heyspentlinjer fra
Bzrum til Oslo, i Klepp kommune og i
Finnmark. I Finnmark kalles Statnett en
fanatisk utbygger. Her er det mange som
er skuffet p.g.a. Regjeringens rikjor pd 4
edelegge norsk natur. AP og SP var ogsi i
regjering under Hardangersaken for 10 4r
siden. Her har tydeligvis Aakerholt samme
holdning.

Hyvis Aakerholt onsker 4 skrive-om oss i
FSJT og om stremnett igjen sa ber vi han
bruke mer oppdatert fakta som er basert
pa fabrikanters data og hva NVE, Oslo
Economics, Stremnettutvalget og andre
skriver om na.

Til alle: Stett oss i saken for sjo- og jord-
kabellosning i Blafalli — Gismarvik.
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Ein stille takk til Martha Eikemo for
diktet «Det er sa stille» som stod
pa trykk i Grannar 22. september.
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